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Abs tract：The new methods of the quality control of the cooling water in engines in recent years are discussed in
detail. These methods mainly include ion-exchange， anti-corrosion chemical， water basification， deoxidization.
Besides，some suggestion for future research and technical application in engine cooling water treatment is given.
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发电机定子与转子绕组等部件在运行中所产生
的热量必须由冷却介质带走，通常选用除盐水进行
冷却。我国共用 50 ～1 000 MW 的大中型发电机组











根据 Cu - H2O 体系电化学热力学电位 - pH 平


























而内冷水的回水温度通常 > 50 ℃，这样，阴树脂存在
着降解为低分子聚合物并被带入发电机的危险；③
小混床的出水 pH < 7，达不到标准的规定值。
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改进型的单台小混床 RNa + ROH〔3〕是用钠型树
脂代替氢型树脂，经过离子交换后，内冷水中微量溶




（2）双台小混床法。在原有 RH + ROH 小混床的
基础上，并列增设一套 RNa + ROH 小混床〔4〕。运行
时，交替投运 RH + ROH 与 RNa + ROH 小混床。当
pH 低时，投运 RNa + ROH 小混床，此时电导率会随
钠的泄漏而逐渐上升。当电导率升至较高值时，切换












































采用的缓蚀剂法主要有 MBT 法、BTA 法、APDC 法
和 TTA 法等。
（1）MBT 法。2 - 巯基苯并噻唑（MBT）是一种常
用的金属防腐剂。宋丽莎等〔12〕介绍了发电机内冷水




处理 150 ～170 h。预膜工艺完成后，在发电机运行期
间，继续向内冷水系统添加 MBT 溶液，保持其在内
冷水系统中的质量浓度为 0.5 ～2.0 mg/L。
MBT 法虽然能控制内冷水系统空芯铜导线的
腐蚀，但由于其在低温纯水中的溶解度很低，溶解时
须添加 NaOH 和加热。机组运行过程补加 MBT，使
得内冷水电导率发生较大变化。当内冷水 pH 受空




线的缓蚀剂。周国定等〔15 〕用 BTA、MBT 作了对比
试验，发现 BTA 比 MBT 有更多的优点。BTA 法在应
用中有单纯的 BTA 法〔13〕、BTA+乙醇胺（EA）法〔16～18〕、
BTA + NaOH 法〔19 〕、BTA + NH3 法〔20 〕和 BTA 复合缓
蚀剂法。其中应用较多的为 BTA+ EA 法。BTA 能在
铜基体表面与 Cu+络合形成 Cu /Cu2O/CuBTA 多聚
物透明保护膜〔21〕，并与铜表面结合牢固，阻止溶解氧
向基体铜扩散，防止 Cu+进一步被氧化。











































在 < 30 μg/L，能有效控制铜导线的腐蚀。这种方法，
由于使用 H2，存在安全隐患，再加上钯树脂价格昂
贵且对系统气密性要求高等原因，在国内没有应用。
（2）氧化法。法国 GEC Alsthom 公司开发了一种
曝气氧化造膜工艺〔26〕。将内冷水通过一个曝气缓冲箱，
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频率和 20、40、60 W 的超声波处理罗丹明 B 和桔黄Ⅱ染料的
配水，以找到最佳的降解条件。超声波辐照被空气饱和的溶
液，会产生自由基，进而生或过氧化氢。研究表明，超声波频
率分别为 224、404、651 kHz 时的降解速率很相似，罗丹明 B












Robinette ，等. IWC- 03- 26
盐度在再生水中的累积对于供水商和终端用户都是个
重要的问题。本报告先介绍了一种新型的模拟工具，用以模
拟进入废水分配系统的水质，用实例说明了该工具怎样用于
开发盐度管理策略。 （纪永亮供稿）
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